
伊方発電所３号機 火災感知器信号概略図

タービン建屋１階
火災感知器の一部

中央制御室 受信機盤

タービン建屋地下１階
火災感知器の一部

無応答箇所

消火栓ボックス

消火栓ボックス

電動主給水ポンプエリア
計１３個

T/B中継器盤３号
(タービン建屋 地下１階)

短絡保護カード
設置箇所


