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３号機 中央制御室
受信盤

統合倉庫３階
火災感知器の一部

当該箇所

各階総合盤

各階総合盤

統合倉庫３階
計１３個

統合倉庫
火災受信機盤

その他建物

空調機
室外機

コンクリート
室外機支持用

アンカー

配線用ボックス

ひび割れ

雨水流入経路

屋上

統合倉庫内


