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冷却器３Ｂ

伊方発電所３号機 原子炉補機冷却水系統概略図

原子炉補機冷却水
戻り母管

①隔離実施（隔離範囲）

②耐圧試験実施（耐圧試験範囲）

原子炉補機冷却水
供給母管

③
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床ドレン（回収）

当該箇所
（逃がし弁取り付け箇所）

閉止板取り付け

④

③耐圧試験範囲の水を抜くために
弁を開操作（水抜き作業）

④逃がし弁取り外し箇所から漏水
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