
愛 媛 県

転載禁止　四国電力送配電株式会社　
（2024年4月1日時点）

系統構成(2023年度)
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213御荘

岩松

山際

大浦

吉田

宇和島

出目

広見

一本松

宇和海

野村

三瓶 卯之町

八幡浜

保内

亀浦

大久

長浜

若宮

徳森

大洲
内子

小田

郡中

八倉

原町

鷹子 重信

北条

興居島

中島

亀岡

壬生川

西条

波止浜

浅川

今治

泉川

枝堀

富田

朝倉北

多賀

丹原

喜多川

中野

ひうち 政枝

東雲

新居浜

多喜浜

土居

寒川

三島

朝日町

川之江

浜田

新宮

柳瀬
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松山

北松山

道後

枝松

平田

勝岡

三津

衣山

番町

竹原

春日

石井柳井田

松前

吉田浜

5455

205

一本松第二

120

214

215

湯山

横林 惣川

鈍川

面一

五黒

道前道後

柳谷

西条
火力

68

91

【凡例】

： １８７ｋＶ変電所

： １１０、６６ｋＶ変電所

： 開閉所

： 需要家

： 発電所（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ精度向上のための情報提供あり）

： 発電所（上記以外）

[□内数値は送電線番号、○内数値は電気所番号を示す。]

： ６６ｋＶ送電線

： ２２ｋＶ送電線

（ は地中線を表す）


