
 

 

２０２６年７月１０日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

 

伊方発電所における通報連絡事象（２０２６年６月分）および 

通報連絡事象に係る報告書の提出について 
 

 

○ ２０２６年６月に、当社から愛媛県および伊方町ほか関係自治体に通報連絡した事象

は以下のとおりであり、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境へ

の放射能の影響もありませんでした。 

 

事   象 発生月日 発表月日 県の公表区分 

１．伊方発電所３号機 発電機出力の変動に 

ついて 
6月 26日 7月 10日 Ｃ 

県の公表区分 Ａ：即公表 

Ｂ：48時間以内に公表 

Ｃ：翌月 10日に公表 

ＰＰ：可能となった段階で速やかに公表 

 

 

○ なお、今月は過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の 

提出はありませんでした。 

 

 

（別紙）伊方発電所における通報連絡事象の概要（２０２６年６月分） 

 

 

以 上



 

 

 

 

別紙 

 

伊方発電所における通報連絡事象の概要（２０２６年６月分） 

 
１．伊方発電所３号機 発電機出力の変動について 

 

通常運転中の伊方発電所３号機において、６月２６日４時５６分頃、発電所外の系統

ショック※により、発電機出力に有意な変動が発生しました。 

発電機出力の変動は瞬時に収束し、プラントの運転に影響はありませんでした。 

 

参考：発電機出力の変動幅（４時５６分頃） 

発電機出力の変動幅 

８５５ＭＷ ～ ９２１ＭＷ ～ ９７４ＭＷ 

(－７．４％)  （変動前後）  (＋６．０％) 

 

※ 発電所から需要家に至る送電系統において落雷による短絡等により、系統全体の電気的な状態が

瞬時に大きく変動すること。発電所では、その変動に応じて、一時的に発電機の出力変動が発生

し得る。 


