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伊方発電所３号機 蒸気発生器３Ａにおける 

２次系水質計器の不具合について 
 

 

通常運転中の伊方発電所３号機（定格電気出力８９万キロワット）の中央制御室  

（管理区域外）において、蒸気発生器３Ａの水質を示す計器である導電率※計に変動が 

確認されました。 

そのため、水質の手分析を実施したところ、水質に異常が確認されなかったことから、

７月１９日２３時４５分、当該計器の点検が必要と判断しました。 

その後、当該計器の検出器の点検、清掃を実施しました。また、当該計器の変換器に 

上部から結露水が滴下した痕跡を確認したため、当該変換器の点検、清掃を実施し、当該

計器に異常が認められなかったことから、本日１３時０分、通常状態に復旧しました。 

今後、詳細を調査します。 

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。 
 

※ 導電率は、物質中の電気の流れやすさであり、水の場合、不純物が多いほど大きい値を示す。 
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伊方発電所３号機 蒸気発生器３Ａ ２次系水質計器 概略図 
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