
 

 

 

 

２０２６年８月２５日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

伊方発電所２号機 アスファルト固化装置混和機の不具合について（続報） 

 伊方発電所２号機（廃止措置中）において、４月２８日、原子炉補助建家内   

（管理区域内）のアスファルト固化装置※１を起動したところ、アスファルト固化装置

混和機※２の温度計付近から湯気のようなものが出ており、その後、収まったことを 

運転員が確認しました。 

このため、保修員が状況を確認したところ、同日１５時０５分、アスファルト  

固化装置混和機上蓋の結合部から混和機内部の湯気が出てきたものであることを  

確認し、同日１７時０６分、アスファルト固化装置の運転を停止しました。 

外観点検の結果、混和機上蓋結合部にあるガスケットに変形があることを確認した

ため、ガスケットが納入でき次第、分解点検および当該ガスケットの取り替えを  

実施します。 

（４月２８日お知らせ済み） 

その後、ガスケットが納入されたことから、分解点検を実施し、混和機本体に異常

がないことを確認するとともに当該ガスケットを新品に取り替えました。 

これを受け、アスファルト固化装置の試運転を実施し、混和機上蓋結合部から湯気

が出ておらず、運転状態に問題がないことを確認したことから、本日１０時４５分、

通常状態に復旧しました。 

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。 

今後、詳細を調査します。 

※１ 機器の分解点検等に伴い発生するプラント廃液や作業着等の洗濯排水等の廃液をアスファルトと

混ぜてドラム缶に固化処理する装置。 

※２ 廃液をアスファルトと混ぜるための装置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
伊方発電所２号機 アスファルト固化装置 概略図 
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https://www.yonden.co.jp/press/2026/__icsFiles/afieldfile/2026/04/28/pr007.pdf

